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2*400W/M-3/I

- maszt oswietleniowy stalowy wys. 9m nr 3 w obwodzie nr I, 
  na fundamencie prefabrykowanym betonowym,

  dwie oprawy po 400W, grupa 1 i 2

trasa kabla zasilajacego słupy oswietleniowe
i uzienienia ochronnego 

Wszystkie maszty oświetleniowe wys. 9m, ocynkowane.
Trzony do opraw dostosowane do liczby opraw i ich rozmieszczenia.

Oprawa; naswietlazc zewnętrzny 3074 SYSTEM DELTA
HST 400/HIT 400, IP 65, KL 1,

PRODUCENT-ES SYSTEM o/Mazury, Wikasy k. GiŜycka

3m

3m

1   2

na uziemienie ochronne zastosować pręt
FeZn fi 6mm, przewody uziemiające łączące
uziom z zaciskiem masztu z płaskownika 

FeZn 20x4mm

2*400W/M-4
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proj. RO
w pomieszczeniu
rozdzielnicy głównej
budynku, poziom
piwnicy
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RO- rozdzielnica oświetlenia
       boiska


